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KATOYH FREATIWN FWTISTIKWN
KLIMAKA 1:10

KAPAKI APO MANTEMI SUMFWNA
ME PRODIAGRAFES 40 C 40 EK.

PROBOLH EXWTERIKOU FREATIOU

GARMPILOMPETON STRWSHS PEZODROMIOU

KLIMAKA 1:10
TOMH FREATIWN FWTISTIKWN

ME PRODIAGRAFES 40 C 40 EK.
KAPAKI APO MANTEMI SUMFWNA

EPIMELHMENH PATOURA GIA
TOPOQETHSH PLAISIOU KAPAKIOU

GARMPILOMPETON STRWSHS PEZODROMIOU
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σωλήνας ΡΕ Φ 90

χαλκός 25 mm

Ασφαλτική στρώση

Άμμος λατομείου

γαρμπιλοσκυρόδεμα

Ταινία σήμανσης

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ /
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΣΗ - Ο Δ/ΝΤΗΣ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:10H2.1
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